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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
Territoire de Belfort
DANJOUTIN N°101/2023
ARRETE DU MAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE
SCI ESMC HOME
Avis favorable — Etablissement recevant du public

Le Maire de DANJOUTIN
VU
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2

Le Code de la Construction et de 'Habitation et notamment les articles L 141-2 et L 143-2 —
les articles R 143-1 a R 143-47 —les articles R 184-2 et R 184-3 ;

L'arrété du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du
réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public;

L'arrété du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
reglement de sécurité, relatives aux établissements de 5éme catégorie ;

L’arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a 'alimentation
en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public;

L'arrété préfectoral n® 90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le réglement
départemental de Défense extérieure contre I'incendie du Territoire de Belfort ;

Le proces-verbal de visite de la sous-commission départementale de sécurité en date du 11
mai 2023, transmis le 12 mai 2023, concernant SCI ESMC HOME, 2 Avenue du Maréchal Juin
90400 DANJOUTIN

CONSIDERANT

La demande d’autorisation de travaux n° AT 090 032 23 AO005 en date du 14 mars 2023,

Les prescriptions du procées-verbal de la sous-commission départementale de sécurité qui a
jugé nécessaire d'émettre un AVIS FAVORABLE a l'ouverture de l'exploitation de cet
établissement motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative a la sécurité
incendie des établissements recevant du public,

L’avis favorable de la commission consultative départementale d’accessibilité en date du 11

mai 2023,

ARRETE
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L'ouverture de cet établissement au public est autorisée sous rése

suivants du présent arrété.

Article 2

Monsieur EL BAGDOURI, agissant en qualité de demandeur, représentant la SCI ESMC HOME
est chargé de faire réaliser I'ensemble des prescriptions édictées ci-dessous dans un délai de
quatre mois a compter de la réception du présent arrété.

Les travaux devront étre réalisés conformément aux plans présentés et a la notice de
sécurité du 03/03/2023 établie par le maitre d’ouvrage.

DESSERTE DES BATIMENTS : L’établissement est accessible sur 2 fagades aux engins
d’incendie depuis la rue du Docteur Fréry, (notice de sécurité et plan).

ISOLEMENT ENTRE UN ERP ET LES TIERS : La cellule de 5°™¢ catégorie est réputée isolée
(notice de sécurité).

01  S’assurer que I'établissement est isolé des locaux contigus (étages supérieurs) par
des murs et planchers coupe-feu de degré une heure. Une porte
d’intercommunication (entre ERP et escaliers des niveaux supérieurs) peut étre
aménagée sous réserve d’étre coupe-feu de degré % heure et munie d’un ferme-
porte (article PE 6).

RESISTANCE AU FEU DE LA STRUCTURE : Aucune exigence demandée, établissement dont le
plancher bas le plus haut est situé a moins de 8 m du niveau d’accés des secours (plan).

COUVERTURE : Construction traditionnelle (plan).
FACADES : Construction traditionnelle (plan).

DISTRIBUTION INTERIEURE : Le cloisonnement est de type traditionnel (notice de sécurité).

LOCAUX RISQUES PARTICULIERS : Pas de locaux a risque (notice de sécurité).

DEGAGEMENTS : ’établissement qui regoit un effectif de 27 personnes est desservi par 1
entrée principale de 1 UP donnant directement sur I'extérieur. La distance pour gagner la
sortie du public est de 18 métres (notice de sécurité).
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Calcul des .
dégagements Eﬁ‘:it'f Effectif
par niveau niv% au cumulé | Nombre Nombre
de Largeur de Largeur
sorties sorties
RdC 27 / 2 1de 0.90 m 2 1de 0.90m
+ 1 ace + 1 acc

Les dégagements sont conformes en qualité et en quantité pour un effectif compris entre 20
et 50 personnes (article PE 11).

02  Permettre I'évacuation rapide et slre de I'établissement; en particulier, aucun
dépdt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle a la circulation des
personnes (article PE 11).

03  Aménager les salles (tables, chaises et autres mobiliers) de fagon & garantir une
évacuation rapide et slre du public (article PE 11).

04  Justifier d’un accord contractuel, sous forme d’un acte authentique, pour le

dégagement (porte d’intercommunication si gestion différente) situé a I'arriére des
locaux du rez-de-chaussée entre I'exploitant et les tiers (article PE 11).

CONDUITS ET GAINES : Non renseignés.

05  Réaliser les parois des conduits et des gaines en matériaux incombustibles qui
devront posséder un degré coupe-feu % d’heure (article PE 12).

AMENAGEMENT INTERIEUR
- Revétements muraux : M1 (A2),
- Revétements de sols : M1,
- Revétement plafond et faux plafonds : M1 (notice de sécurité).

06  Utiliser, dans le cadre de 'aménagement, les matériaux respectant les critéres de
réaction au feu définis ci-aprés :

- M2 ou C-s3,d0 : pour les revétements muraux des locaux et des dégagements ;

- M1 ou B-s3, dO : pour les plafonds et faux-plafonds des locaux et des
dégagements ;

- M4 ou Dfl-s2 : pour les revétements de sols ;

- M3 : pour le gros mobilier (bois autorisé) fixé au sol difficilement remuable
(article PE 13).

DESENFUMAGE : Aucune exigence, locaux inférieurs & 300m? (article PE 14).

CHAUFFAGE - VENTILATION : Le chauffage des locaux sera réalisé par cassettes clim réversible
pour les 2 activités. Le groupe sera situé a I'extérieur.

A ventilation des locaux est réalisée conformément au réglement sanitaire départemental
(notice de sécurité).
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vigueur afin de répondre aux articles CH de chapitre V terarreteoo—zojonrxoou
modifié (articles PE 20).

08  Réaliser les installations destinées a assurer I'extraction mécanique de V'air des
locaux de maniére a éviter la propagation du feu et des fumées a I'extérieur du local
ou le feu a pris naissance (article PE 23).

INSTALLATIONS ELECTRIQUES : Les installations électriques seront réalisées conformément &
la norme NF C 15-100 et a I'arrété du 14 novembre 1988 (notice de sécurité).

09 Adapter le nombre de prises de courant a l'utilisation afin de limiter 'emploi de
socles mobiles (article PE 24).

ECLAIRAGE DE SECURITE : Il sera prévu un éclairage de sécurité du type C assurant le balisage
des sorties de secours, il est projeté I'installation de 13 BAES (notice de sécurité et plan).

10 Installer des BAES conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis a la
marque NF AEAS ou faisant I'objet de tout autre certification de qualité en vigueur
dans un état membre de la Communauté économique européenne (article PE 24).

11 Equiper d’un BAES le dégagement accessoire entre |'établissement et I'escalier des
étages supérieurs afin de le matérialiser (article PE 24).

MOYENS DE SECOURS : Les premiers secours seront assurés par des extincteurs en nombre
suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement :
- 1 & eau pulvérisé de 6 litres, a raison d’un appareil pour 300 m?, sans que la
distance maximale pour trouver un extincteur ne dépasse 15 metres,
- a CO? pour les tableaux électriques.
Un systéme d’alarme sonore audible en tout point du batiment.
Un flash dans le sanitaire PMR.
Un téléphone urbain.
Des plans et consignes de sécurité affichés.
Un registre de sécurité tenu a jour par I'exploitant (notice de sécurité).

12 Equiper I'établissement d’une alarme de type 4 (article PE 27).
13  Maintenir le systéme d’alarme en bon état de fonctionnement (article PE 27).

14  Afficher des consignes d’incendie, bien en vue, qui indiqueront le n° d’appel des
sapeurs-pompiers ; les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre (article
PE 27)

15  Instruire le personnel de I'établissement sur la conduite a tenir en cas d’incendie et
I’entrainer a la manceuvre des moyens de secours (article PE 27).

Il existe un poteau d’incendie n°2rue du Docteur Fréry, angle rue du Docteur Jacquot, a moins
de 150 métres du risque a défendre qui fournit un débit supérieur a 60 metres cube/heure,
sous une pression dynamique de 1 bar.

Cet hydratant assure la défense contre l'incendie de I'établissement.
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16  Elaborer sous I'autorité de I'exploitant la procédure et les consignes d’évacuation
prenant en compte les différents types de handicap. Garder au niveau de
I’exploitant la trace de la solution retenue par le maitre d’ouvrage (article GN 8).

DIVERS
17  Proscrire les travaux qui feraient courir un danger quelconque au public ou qui

apporteraient une géne a |'évacuation pendant la période de réhabilitation du
batiment (article GN 13).

MESURES ADMINISTRATIVES

18  Faire procéder, en cours d’exploitation et annuellement, par des techniciens
compétents, les opérations d’entretien et de vérifications des installations et des
équipements techniques de I'établissement (alarme, éclairage de sécurité,
installation électrique, extincteurs, installation de chauffage, moyens de secours...)
(article PE 4).

Ampliation sera remise, chacun pour exécution en ce qui le concerne, a :
- Mr Soufiane EL BAGDOURI — SCI ESMC HOME — 2 Avenue du Maréchal juin 90400
DANJOUTIN
- La sous-commission départementale de sécurité — Préfecture du Territoire de Belfort
- Commissariat de Belfort, 1 rue du Maneége, 90000 Belfort

DANJOUTIN, le 30 juin 2023
Signé Le Maire,
Emmanuel FORMET

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

Notifié le
Affiché le
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